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RP1r-Supra Nota

Este manual es válido para las centrales de extinción con las siguientes referencias:
(sin pantalla táctil)

Para facilitar la comprensión de sus contenidos, cuando se hace mención a dichas centrales, únicamente se utiliza la referencia RP1r-Supra, sin embargo, la información es válida para cualquiera de las referencias indicadas anteriormente.
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RP1r-Supra Introducción
El propósito de este manual es proporcionar al usuario las descripciones, procedimientos recomendados y detalles técnicos para la instalación, puesta en 
Los procedimientos descritos en este manual incluyen los consejos y advertencias apropiados para guiar al usuario en la adopción de prácticas de trabajo seguras durante las fases de instalación y puesta en marcha.

Esta central incorpora el distintivo CE para indicar que cumple con los requerimientos de las siguientes directivas de la Comunidad Europea:Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/EEC (y la directiva de enmienda 92/31/EEC, 93/68/EEC).Directiva de baja tensión 73/23/EEC (y la directiva de enmienda 93/68/EEC).Directivas para Productos de la Construcción (CPD), mediante la aplicación de los siguientes estándares:

Se entiende que el sistema, del cual forma parte la central de extinción, ha sido diseñado por personal competente, de acuerdo a los requerimientos de la 
Los esquemas y diagramas del diseño deben mostrar claramente la ubicación del panel de control y los equipos de campo.

los requerimientos necesarios.

El usuario deberá leer este manual y entender todo su contenido antes de iniciar cualquier tarea relacionada con la central.De existir dudas acerca de alguno de los aspectos que describe este manual, consulte con su proveedor  � �� � de comenzar con la instalación, puesta 
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RP1r-Supra Introducción
La central de extinción RP1r-Supra ha sido especialmente diseñada y fabricada para gestionar 
Adicionalmente, la central de extinción RP1r-Supra cumple con los siguientes apartados de la norma � [ M ; < = 6 ; B 6 E? V S ? E < A <? 6 8 B 7 �:

Supervisión estado de los componentes - Baja presión (sección 4.19)Dispositivo de retención de urgencia - Secuencia b (sección 4.20)Regulación del tiempo de inundación (sección 4.21)Modo exclusivamente manual (sección 4.23)Señales para activación de equipos ajenos al sistema (sección 4.26)Dispositivos para abortado de emergencia (sección 4.27)Activación de dispositivos de alarma con diferentes señales (sección 4.30)

� � � � � � � � ��� � � � � � � ��� � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ¤ © ª«¬  ®̄ ° ± ² �³ �́ µ �¶�́ � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � � �³ �́ µ �� � � � � � � � �·� � �  � � � � �¹̧ º » ¼ ½ ¾  � � � � �¿À ÁÂÃÄ Å Æ Ç È É Ê Ë Å Æ Ç ÈÌ Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö × ØÙÚ Û ØÜÝ Þ ß Û Úà Ú á Úâ ã ä á Øǻ� æ � � �çè é ê ë ì í î í ï ð¿À ÁÂ çè é ê ë ì í î í ï ð ·�́ ³ � � � � �� �́ � � �³ �́ µ �ñ� � �́ � �ò� � � � �³ �́ µ �óô õ ö ÷ ø ù ú û õ ü ø �� � � � � �́ý � �́́ � ò� � � � ·�́ � � � æ ò� � � � þÿ� � � � � � �ò� � � � ·� æ � � � � �� � � � � � ǻ� � � � � ³ � � � � � � � �� � 	 
 � �·� � � � � � �́ý � � � � � ��  � � �  � � �� � �́ � � � � � � � � � � �� �� �¿À ÁÂ çè é ê ë ì í î í ï ð� � � � óô õ ö ÷ ø ù ú û õ ü ø � � � � � � �́·µ þ  �! "! # # ·� � � � � � �́ ·�́ � � � æ$ % & ' ( ) * + % % , ' - & $ - . &
extinción está formada por un conjunto de módulos separados que facilitan el proceso de instalación. Los componentes electrónicos se encuentran ubicados 
manera las probabilidades de poder resultar dañado o sufrir algún incidente como consecuencia de otras actividades que puedan estar ejecutándose en el mismo recinto (concepto ).

La central RP1r-Supra dispone de tres zonas de entrada para conexión directa con detectores convencionales a dos hilos o pulsador de disparo externo, 
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RP1r-Supra Montaje

Antes de comenzar con la instalación de la central de extinción, es necesario asegurar el cumplimiento de los siguientes criterios. La omisión de los mismos 
Previamente a la elección de la ubicación del equipo y dispositivos asociados, deberá tener en cuenta:La temperatura del ambiente de trabajo está dentro del margen recomendado: -5ºC a +40ºCLa humedad relativa se encuentra entre: 5% y 95%La central se montará sobre la pared, en una posición que permita la visualización de los displays e indicadores y el acceso a los elementos de operación y control. La altura de montaje deberá ser tal que los elementos de visualización queden ligeramente por encima de la altura normal de la vista (aprox. 1,5 m).No ubique el equipo en emplazamientos expuestos a niveles elevados de humedad.No ubique el equipo en lugares susceptibles de sufrir impactos o vibraciones.No ubique el equipo en zonas que puedan resultar en una restricción de acceso a los elementos internos, al cableado o a las conexiones.
La central dispone de dispositivos de protección frente a transitorios. No obstante, ningún equipo es completamente inmune a los transitorios provocados por rayos u otras interferencias. Para asegurar el correcto funcionamiento de estos dispositivos, y reducir su susceptibilidad, es necesario conectar el equipo a tierra.Como cualquier componente electrónico, el sistema puede llegar a funcionar de forma impredecible o puede resultar dañado si se viese afectado por transitorios o inducciones provocadas por rayos.
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RP1r-Supra Montaje
El montaje de la central RP1r-Supra, en consonancia con el concepto , comprende tan sólo 2 fases: la instalación de la base 
que contendrá la electrónica. En los siguientes apartados se describen con más detalle ambos pasos./0 1 0 2 34 5 67 8 7 9 : ; 4 <= 8 7 > 7 5 = <= ? @ 4 67 A=

Para prevenir deformaciones, la base de montaje deberá ubicarse en una 
adecuado de la base sobre la pared.BC D E FG

Sostenga la base de montaje de la central sobre la pared, en la 

en la pared.BC D E HGBC D E IG

Nivele la base de montaje, manteniendo la horizontalidad, y asegure 
tornillos adecuados.BC D E JG

Habilite aquellas aberturas pretroqueladas de 20 mm, para entrada de cables, necesarias para la instalación de todos los cables previstos.



9http://www.honeywelllifesafety.esHLSI-MN-103 v.07 Manual de usuario

RP1r-Supra Montaje/0 1 0 / 34 5 67 8 7 9 : ; 4 <= 8 > 7 5 6 : < @ K

El montaje del bastidor de soporte de la central resulta extremadamente sencillo, una vez la base de montaje se encuentre correctamente ubicada en la pared, de acuerdo con las instrucciones de la sección anterior.

B C D E FG

Con la base de montaje fijada sobre la pared, en su ubicación 
Para llevar a cabo de forma correcta este paso, será necesario que 
a través de la abertura posterior del bastidor, de manera que éstos queden dentro del mismo.B C D E HG

y que se encuentran prisioneros en el propio bastidor.
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RP1r-Supra Montaje

/0 1 0 L M 8 @ A7 ? := 4 6 @ <= 8 7 5 > 7 6= K N7 5

El bastidor de la central RP1r-Supra dispone de un espacio a propósito para 
zona inferior del bastidor.

para facilitar su posterior conexión./0 1 0 1 O := K K= <= 8 7 9 7 A7

la instalación, permitirá que el bastidor quede cerrado.
se encuentran prisioneros en la propia tapa.
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RP1r-Supra Instalación

terminales, consulte la sección .Para la instalación del cableado se recomienda seguir las siguientes reglas:1. Los cables se deben introducir en la cabina a través de las aberturas pretroqueladas de 20 mm disponibles a tal efecto en la parte superior y la pared posterior de la caja. Asegúrese que todas las aberturas no utilizadas están cerradas antes de conectar la alimentación a la central, para prevenir el 
2. 3. 2comprendidas entre los 0,5 mm2 y 2,5 mm2.4. Los cables utilizados deberán ser apantallados o con revestimiento metálico, y sus pantallas deberán estar conectadas a las correspondientes tomas 

europeas.5. Deberán utilizarse fundas de aislamiento para las terminaciones de las pantallas, entre la posición de entrada del cable y el terminal de tierra de la caja. Las terminaciones de las pantallas deberán guiarse a lo largo de la pared posterior de la caja.6. 
7. 

de alimentación está siempre separado del cableado de baja tensión.8. 
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RP1r-Supra InstalaciónL 0 2 0 2 P= K ? :4 7 9 : @ 4 = 5 <= 8 @ 5 9 7 > 8 = 5

En esta sección se describe la manera de introducir los cables en la caja para facilitar la conexión de las terminaciones de los mismos. Deberá asegurarse el cumplimiento de los siguientes criterios:1. de manera que el recorrido de los cables de fase (L) y neutro (N) hacia la fuente de alimentación sea lo más corto posible.2. 
cercana a su correspondiente terminal de conexión, de manera que el recorrido de los cables sea el más corto posible.3. Algunas aberturas de entrada (p.ej. las más cercanas a la entrada 
proporcionar la adecuada segregación entre los cables de señal y la alimentación.L 0 2 0 / O 7 8 : <7 < = :4 5 67 8 7 9 : ; 4 <= 8 9 7 > 8=

Es de vital importancia que el cable utilizado sea de buena calidad y que éste se instale de forma correcta. En general, deberán cumplirse los siguientes requisitos:1. La sección de todos los cables deberá ser circular, para asegurar una 
2. El cable debe ser apantallado para proporcionar protección frente a 

conectada a tierra en el interior de la cabina de la central.3. 4. 
según BS6387. Honeywell 2 x 1,5 LHR 2 x 1.5LHR Resistente al fuego y libre de halógenosHoneywell 2 x 2,5 LHR 2 x 2,5 LHR Resistente al fuego y libre de halógenos

Dejar libres
Zonas

Alimentación principal
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RP1r-Supra Instalación
Siguiendo las instrucciones anteriores y utilizando cables del tipo adecuado, se evitarán problemas de CEM (compatibilidad electromagnética). En ambientes 
entran en la central.L 0 /0 2 P= K ? :4 7 9 : ; 4 <= 87 5 Q 7 4 67 8 87 5

Los cables utilizados deberán ser apantallados o con revestimiento metálico, y sus pantallas deberán estar conectadas a las correspondientes tomas de tierra, disponibles en el interior de la cabina.Se recomienda evitar la conexión de varias pantallas a un mismo punto. A tal efecto existen 6 puntos de conexión a tierra, disponibles junto a las entradas de cables en la parte posterior de la cabina, que permiten una distribución homogénea de las conexiones repartiendo las pantallas entre estos.Deberán utilizarse fundas de aislamiento para las terminaciones de las pantallas, entre la posición de entrada del cable y el terminal de tierra de la caja. Las terminaciones de las pantallas deberán guiarse a lo largo de la pared posterior de la caja.L 0 /0 / R= K K : 67 5 S @ Q 9 : @ 4 7 8= 5 T

En ambientes CEM particularmente complicados, o donde no se haya 
las entradas de cableado.Las ferritas (A) deberán instalarse sobre los conductores de cada cable y lo más cercanas posible al punto de entrada del cable. La ferrita deberá 
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RP1r-Supra Instalación
La placa principal de la central de extinción dispone, distribuidos alrededor de su borde exterior, de una serie de conectores que permiten el acceso a los diferentes circuitos de entrada y salida.
de entradas y un carácter numérico en el caso de salidas, de acuerdo con la relación siguiente:
 Entrada supervisada para disparo de extinción manual (pulsador frontal  opcional) Entrada supervisada para disparo de extinción manual (circuito 2) Entrada supervisada para pulsador de espera (NA) Entrada supervisada para pulsador de aborto/paro (NA) Entrada supervisada para conexión detectores/pulsadores (Zona 1) Entrada supervisada para conexión detectores/pulsadores (Zona 2) Entrada supervisada para conexión detectores/pulsadores (Zona 3) o pulsador manual para disparo de extinción Entrada supervisada para señal de baja presión (NA)
 Entrada supervisada para detección de puerta abierta (NA) Entrada digital para contacto externo programable (libre de potencial)UV W X Y V Z

 Salida supervisada (máx. 1A) para activación equipos extinción (circuito 1) Salida supervisada (máx. 1A) para activación equipos extinción (circuito 2)
 Salida supervisada (máx. 250mA) para activación sirenas (circuito 1) Salida supervisada (máx. 250mA) para activación sirenas (circuito 2)
 Relé de estado. Extinción activada

 Relé de estado. Preactivación Relé de estado. Extinción en curso Relé de estado. Extinción anulada Relé de estado. Modo manual Relé de estado. Modo automático

[ \ ]̂ _̀ a bc de d f̀̀ g e a e [ d à c h b ij c de a e a i_ c k il̀ _ bc h i m _ ] be de a ke a f̀ k n a d `̀ a b c de g f̀ à _ b c _ c kc a c k i dc o _h i f h o i be c p i f̀ bè _ b f̀ a o a b f̀l i_ c k à [ qr s t ]u c̀ v h̀ g h i m _ d ` k f̀ k n d c̀ j̀ f wc [ x ]y ò d i a g e _̀ d ` z b f̀l i_ c k à[ qu s tu s q ] r g̀ fl i b ` d i a g e _̀ f d ` de à a bc de a [ h i f h o i be c p i f̀ be { q| s t } h i f h o i be h̀ f fc de { q | s q ]~
A
BCDE
G
HIJK

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo
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Cto.Supervisión

Servicio
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AveríaGeneral

Fallo
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Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo
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Z1
Z2
Z3
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RP1r-Supra Instalación
En esta sección se describen los criterios y requerimientos a seguir para la conexión de los diferentes circuitos y dispositivos cuyas señales se utilizarán como entradas para la central.L 0 1 0 2 � : 5 Q 7 K @ <= = � 6 :4 9 : ; 4 ? 7 4 � 7 8� � 8 @ � � = 5 M� �

Mediante la conexión de un pulsador auxiliar (opcional) al bloque A, será posible el disparo manual de la extinción, cuando la central se encuentre en modo de funcionamiento �� �� � � � �� �  o �� �� � �.Con la central en modo � �� �� �� , la activación del pulsador manual sólo provocará la activación del circuito de sirenas (condición de �� � � � � �� � �� ).
El bloque B permite la conexión de un segundo pulsador auxiliar para el disparo de la extinción en el circuito 2. Para ello es necesario que dicha 
central (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Para garantizar la función de supervisión, es necesario incluir una resistencia de � � �

De forma alternativa, y por razones de compatibilidad con instalaciones ya 
 (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Consulte la sección  para información más detallada.

Disparo extinción manual

A B

Resistencia2K2
Pulsador NA

Pulsa
dor a

uxilia
r

Pulsa
dor 2

+ - + -
Resistencia2K2

Pulsador NA

Resistencia2K2
Pulsador NA

Pulsa
dor a

uxilia
r

+ - + - Pulsador 2 - no utilizado
Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF
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RP1r-Supra InstalaciónL 0 1 0 / � � 8 5 7 < @ K <= = 5 Q = K7 S � � � � T � � 8 @ � � = O � �� � � � � � �� � � � � � � � � � �   � � � � � ¡ � � � �� ), la central dispone de una entrada a tal efecto.La conexión (opcional) de un pulsador de retención o espera (HOLD) a la entrada del bloque C permite detener, de forma manual, la secuencia automática de extinción. Mientras que la entrada correspondiente al pulsador se mantenga en estado activo, el temporizado de cuenta atrás permanece detenido y en espera.La entrada HOLD es auto-rearmable. Al liberar el pulsador, la entrada abandona el estado activo y la cuenta atrás se reinicia.Para garantizar la función de supervisión, es necesario incluir una resistencia de � � �  
De forma alternativa, y por razones de compatibilidad con instalaciones ya 

 (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Consulte la sección  para información más detallada.

Retención/espera manual 

C

Pulsa
dor e

spera

+ -
Resistencia2K2

Pulsador NA

Pulsador espera - no utilizado+ -
Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF
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RP1r-Supra InstalaciónL 0 1 0 L � � 8 5 7 < @ K <= Q 7 K @ <= = ? = K ¢ = 4 9 :7 S M � � £ P T � � 8 @ � � = � � �� � � � � � �� � � � � � � � ¤ � � � � �� � � � � � � ¡ � � � �� ), la central dispone también de una entrada con esa función.
secuencia automática de extinción.

, para información más detallada al respecto).Para garantizar la función de supervisión, es necesario incluir una resistencia de � � �  

Paro de emergencia

D

Pulsa
dor p

aro

+ -
Resistencia2K2

Pulsador NA

Pulsador paro - no utilizado+ -
Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF

De forma alternativa, y por razones de compatibilidad con instalaciones ya 
 (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Consulte la sección  para información más detallada.
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convencionales.
Los circuitos de las zonas de detección deberán conectarse como un único circuito sin ramales ni derivaciones para garantizar el correcto funcionamiento de la función de supervisión. Además, es necesario incluir un condensador de 

Zonas de detección

E G
Zona

 1
Zona

 2

+ - + - Zona
 3

+ -

Detector Detector Detector

Zona 3 - no utilizada+ - + -

+- +- +- +- +- +-

Detector Detector Detector
+- +- +- +- +- +-

Zona
 1

Zona
 2

+ -

Detector Detector Detector
+- +- +- +- +- +-

Detector Detector Detector
+- +- +- +- +- +-

Detector Detector Detector
+- +- +- +- +- +-

Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF
Condensadorfinal de línea47µF
Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF
Condensadorfinal de línea47µF

De forma alternativa, y por razones de compatibilidad con instalaciones ya 
 (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Consulte la sección  para información más detallada.©ª «¬  ®  Algunos componentes de detección emplean 

compatibilidad de los componentes de detección empleados 
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RP1r-Supra Instalación
De forma opcional, es posible incluir pulsadores en las zonas 1 y 2.Si se precisa distinguir entre la señal de alarma procedente de un detector y la señal de alarma generada por un pulsador, en una misma zona, es necesario instalar un diodo  en serie con cada uno de los pulsadores instalados.De forma alternativa, y si no se dispone de diodos Zener, es posible utilizar 
El led indicador de estado en la zona correspondiente se iluminará de forma 
pulsador o un detector, respectivamente.

como ¯° � � � � � � �� � � � � � � � ± � � � � �   � � � �� � � ²³Consultar la sección , para información más 

Diodo Zener

5,1V

Pulsador NA

Z
o
n
a

+

+

-

-

Detector

+
-

+
-

Detector

+
-

+
-

Resistencia
(mín. 80Ω; máx. 150Ω)

Pulsador NA

Conexión alternativa depulsador en zona

Diodo Zener

5,1V

Pulsador NA

Condensador

final de línea

47µF

Condensador

final de línea

47µF

Z
o

n
a

 3

+ -

Pulsador

disparo

Condensador

final de línea

47µF

Ejemplo de conexión:Pulsador de disparo manualen Zona 3

Resistencia
(mín. 80Ω; máx. 150Ω)

0 14

0 60Ω 80Ω 150Ω 200Ω 2K8 3K2 6K9 >7K8

27,5 87 94 100Tensión (%)

Estado

Umbrales para discriminación del estado de las zonas (valores aproximados)
Valor resistivo medido

Normal
(6K8)

Alarma pulsador Alarma detector Circuito
abiertoCortocircuito
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Mediante las diferentes entradas (supervisadas) para alarmas técnicas disponibles en la central, es posible detectar e indicar la existencia de un evento 
En todas ellas, para garantizar la función de supervisión, es necesario incluir una resistencia de � � � en serie con el contacto de salida del sensor 

 (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).
Consulte la sección  para información más detallada.
La entrada de baja presión permite que la central indique el estado de pérdida de agente extintor en las botellas contenedoras, a partir de los sensores que, a tal efecto, se hayan dispuesto en las mismas.
De acuerdo con la opción con requerimientos indicada en la sección 4.18 ), la central dispone también de una entrada que permite la conexión del 
estado del mismo.Esta entrada es auto-rearmable.
Esta entrada supervisada permite indicar el estado de la puerta del recinto donde se encuentra instalado el sistema de extinción.Esta indicación es puramente informativa, no obstante, si la central se 
extinción automático, bloqueando el mismo si la puerta no está cerrada (consultar sección  para más detalles).

Alarm
a téc

nica

+ -
Resistencia2K2

Contacto NA

Entrada de alarmatécnica - no utilizada+ -
Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF

Alarmas técnicas
H
I
J
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externo de nivel superior.
libre de potencial.

Ò «Ó « ÔÕ Ö×
Entra

da di
gital

+ -
Contacto NA

Las operaciones que la activación de dicho contacto puede llevar a 
a continuación (consultar la sección , 
disponibles):RearmeEvacuaciónSilencio sirenas y zumbadorActivar/anular retardos Entrada digitalK
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Por defecto, todas las entradas supervisadas son para contactos de funcionamiento normalmente abierto Ý Þ © Ý y se activan al cerrar el circuito con una resistencia de 2K2 en serie. Ý Þ ß Ý, que se activarán al abrir el circuito. En estado normal o de reposo, el contacto Ý Þ ß Ý deberá estar conectado .
un condensador (por defecto) o una resistencia.Consultar la sección 
Con el objeto de incrementar la robustez y estabilidad del procedimiento de supervisión respecto del clásico método resistivo, y cumpliendo siempre con 
defecto una técnica de supervisión, para los circuitos de entrada, mediante 
condensador de .Además, esta técnica de supervisión contribuye a la reducción del consumo 
sin necesidad de incrementar la capacidad de las mismas.

Resistencia2K2
Pulsador NA

Topología para supervisión de contacto NA(modo supervisión capacitiva)

Ejemplo de conexión

Topología para supervisión de contacto NC(modo supervisión capacitiva)

+
- Condensadorfinal de línea47µF Resistencia2K2

Pulsador NC+
- Condensadorfinal de línea47µF

Resistencia2K2
Pulsador NA

+ - + - Línea entrada - no utilizada
Condensadorfinal de línea47µF

Condensadorfinal de línea47µF

Línea
 entr

ada
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para la supervisión y discriminación de los diferentes estados es el siguiente:Para pulsadores de circuito normalmente abierto à á â à (por defecto), 

Para pulsadores de circuito normalmente cerrado à á ã à, al abrir el 

Resistencia2K2
Pulsador NA

Topología para supervisión de contacto NA(modo supervisión resistiva) Topología para supervisión de contacto NC(modo supervisión resistiva)

+
- Resistenciafinal de línea6K8

Resistencia2K2
Pulsador NC+

- Resistenciafinal de línea6K8

Resistenciafinal de línea6K8
Resistenciafinal de línea6K8

Ejemplo de conexión

Resistencia2K2
Pulsador NA

+ - + - Línea entrada - no utilizadaLínea
 entr

ada

0 17,5

0 370Ω 390Ω 1K8 1K9 3K2 3K3 23K >24K6K8

28 40 80 100Valor relativo (%)

Rango para NA

Rango para NC

Valor resistivo medido

Cortocircuito Activación
(2K2 || 6K8)

Estado normal
(2K2 || 6K8)

Activación
(sólo 6K8)

Activ. sin RFL
(sólo 2K2)

Sin RFL
(sólo 2K2)

Estado normal Circuito abierto

Circuito abierto o
Activación sin RFLCortocircuito

Umbrales para discriminación del estado de las entradas con final de línea resistivo (valores aproximados)

circuitos de entrada, favoreciendo de esta manera la compatibilidad con instalaciones ya existentes que utilicen el criterio de supervisión clásico mediante elemento EOL resistivo.Gracias a esta posibilidad, la central RP1r-Supra puede ser utilizada para sustituciones o actualizaciones en instalaciones ya existentes, sin necesidad de variar la infraestructura o composición de las mismas. , para información 
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RP1r-Supra Instalación
En esta sección se describen los criterios y requerimientos a seguir para la conexión de los diferentes circuitos y dispositivos externos controlados por la central.´µ ·µ ä å Ä» Ã É Ä ºÇ ¾ ½¿ ¿ æ º Ä¹ Ã Ä Ü ¹ Å Æ À Ç È É ¿ ¾ ä Í ç

Las salidas supervisadas correspondientes a los bloques 1 y 2, se encargarán de generar la señal que permitirá la activación de los solenoides de los equipos de extinción.La corriente máxima proporcionada por cada circuito de extinción es de 1 A (siempre y cuando la suma total de intensidades suministradas por el conjunto 
La forma de conectar los solenoides dependerá del tipo de solenoide y 
Para garantizar la función de supervisión, es necesario utilizar un è éê èê  

. Consulte la sección  para información más detallada.

Circuitos de extinción

1 2

Resistenciafinal de línea6K8
Conexión en caso de supervisiónpor RFL (EOL resistivo)

Solenoide
Diodo

Diodo
Solenoide

Cto. 
extin

ción 
1

Cto. 
extin

ción 
2

+ - + -
Solenoide

Circuito 2 - no utilizadoCto. 
extin

ción 
1

+ - + -

Diodofinal de línea(1N4007)

Diodofinal de línea(1N4007)

Diodofinal de línea(1N4007)

Diodofinal de línea

Solenoide

Cto. 
extin

ción

+ -
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alimentación a equipos auxiliares.La corriente máxima que cada una de estas salidas puede proporcionar es de 250 mA. Ambas salidas están protegidas contra sobrecarga por un fusible electrónico.La salida de tensión auxiliar , correspondiente al bloque 4, permite el suministro de una tensión de ImaxPor el contrario, la tensión proporcionada por la salida max . 
durante un periodo aproximado de 5 segundos. Este tipo de salida se utiliza para la alimentación de equipos externos auxiliares que precisen de la supresión momentánea del suministro eléctrico para su rearme.Antes de conectar cualquier equipo auxiliar a las salidas de tensión de la central, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Observe la correcta polaridad de los equipos a conectar a la central.
en cumplimiento de la normativa correspondiente, deben ser capaces de mantener el sistema en modo de reposo y alarma durante los periodos de 
no alimente los equipos auxiliares desde la central y utilice fuentes de alimentación externas adecuadas para su consumo.

Salidas tensión auxiliar

3 4

24 Vdc(Imax: 250 mA)
24 Vdc(Imax: 250 mA)

Tens
ión a

uxilia
r rea

rmab
le

Tens
ión a

uxilia
r fija

+ -

+
-

+
-

+ -
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La central dispone de dos circuitos de salida dedicados y supervisados para la activación de sirenas. La corriente máxima que cada uno de estos circuitos de salida puede proporcionar es de 250 mA. En caso de no utilizar alguno de los circuitos para sirenas, se deberá utilizar un è éê èê  (tipo 1N4007 o similar) 
por una resistencia de  (consulte la sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Los circuitos de sirenas deberán conectarse como un único circuito sin ramales ni derivaciones para garantizar el correcto funcionamiento de la función de è éê èê  (tipo 

 (ver sección  para más detalles acerca de cómo habilitar esta opción).Consulte la sección  para información más detallada.

Circuitos sirenas

5 6
Siren

as 1
Siren

as 2

+ - + -
SirenaDiodo

Sirenas 2 - no utilizadoSiren
as 1

+ - + -

Diodofinal de línea1N4007(pol. inversa)

SirenaDiodo Diodofinal de línea1N4007(pol. inversa)

Diodofinal de línea1N4007(pol. inversa)

Diodos necesariossólo en caso desirenas no polarizadas

Diodofinal de línea1N4007(pol. inversa)

SirenaDiodo

se deberá incluir un diodo de polarización (tipo 1N4007 o similar) conectado a cada uno de los terminales positivos (+) de las sirenas para evitar la 
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La central dispone de diferentes relés de salida que permiten indicar, de forma remota y en forma de contactos de control, el estado y modo de funcionamiento de la misma.
(bloque 7) que dispone de 3 terminales (C, NO, NC) y permite disponer de dos estados (circuito abierto: C-NO / circuito cerrado: C-NC).

7

Por defecto, el relé se encuentra activado en estado de reposo, y se desactiva ante cualquier incidencia del equipo o frente a un fallo en la alimentación eléctrica del mismo.
pueden ser rearmables o enclavadas (consultar la sección , para información más detallada acerca de las opciones de 
una maniobra de rearme en la central para forzar a que el relé vuelva a su estado de reposo.
volverá automáticamente a su estado de reposo una vez la incidencia que 

NANCCom
ún

ïð ñòó ôõ ö ÷ø ù úû õ ü ö ýþ ÿ ø � ù úû õ � ÷ ü �þ úõ ü ú � � � õ � � û �õ �þ � ÷ � ù úõ � � �þ � õ ü ú ö �õ � � � � � ÷û � ÷ �� 	 ù � � ü öû
 �þ � ÷ � ù úõ � � � � õ � � û �õ � � �þ ÷õ ü �þ úû õ ÷ �þ � ù úõ � � þ � û ÿõ ÷ � � � û � � � ù �
� ÷ û � ÷ � � ù ú  �õ ü ú ö �õ � � ��� � û ÿõ ÷ � û � � � ù � � � �þ ú öþ ø ö �õ � �þ úû � �� � �� � � û �õ � ù öþ õ ÷ ö ÿ �þ úõ ü ö ýþ � � �þ ú öþ ø ö �õ � �þ úû � �� � �



28http://www.honeywelllifesafety.esHLSI-MN-103 v.07 Manual de usuario

RP1r-Supra Instalación
La central dispone de un conjunto de 3 relés de salida que permiten indicar, en forma de contacto de control, el estado o fase en el que se encuentra el proceso de extinción:

Relés para indicación de fase del proceso de extinción 
8
9

10

Relés para indicación del modo de funcionamiento de la central 
11
12
13

NACom
ú n

NACom
ú n

Extinción en curso (bloque 10 - RELEASED)En estado de reposo (no activado), los 3 relés presentan un circuito abierto entre sus terminales de salida (C y NO), tal y como se muestra en la ilustración.Para indicar el estado o fase de la central, se activa el relé correspondiente. En esa situación, el relé o relés afectados presentarán continuidad entre los terminales C y NO.
De la misma manera, la central dispone de un segundo conjunto de 3 contactos de salida que permiten indicar el modo de funcionamiento en el que se encuentra la misma:Modo anulado (bloque 11 - DISABLED)

En estado de reposo (no activado), los 3 relés presentan un circuito abierto entre sus terminales de salida (C y NO), tal y como se muestra en la ilustración.Para indicar el modo de funcionamiento de la central, se activa el relé correspondiente. En esa situación, el relé afectado presentará continuidad entre los terminales C y NO.
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Por defecto, las salidas supervisadas de la central  funcionan en base a la detección de la presencia de un diodo con polaridad inversa 

Consultar la sección 
Con el objeto de incrementar la robustez y estabilidad del procedimiento de supervisión respecto del clásico método resistivo, y cumpliendo siempre con 

 polarizado 
de incrementar la capacidad de las mismas. Además, el diodo permite monitorizar el cableado, determinando si éste dispone de las condiciones resistivas 
rasgos, el siguiente: con las salidas en reposo, la central inyecta en las mismas una señal pulsante con polaridad invertida, y supervisa la variación de tensión en bornas de la salida. En modo de activación, la tensión inyectada tiene polaridad directa.En estado de reposo, la tensión medida en bornas de la salida debe 

de ausencia del mismo, se detecta circuito abierto y la central indica 
conectados a la misma no están correctamente polarizados, o incluso si la resistencia del cableado se viese alterada de manera que el circuito 
(ver sección  para más información).En modo de salida activa, la señal inyectada tiene polaridad directa. En este caso, la polarización inversa del diodo impide que la corriente circule a través del mismo y lo hará a través de los elementos conectados a la salida, siempre y cuando estén correctamente Salida activada(polaridad directa)

+
-

Salida en reposo(polaridad inversa)

Sentido de circulaciónde la corriente

+
- SirenaDiodo

SirenaDiodo
Sentido de circulaciónde la corriente

Diodofinal de línea(pol. inversa)

Diodofinal de línea(pol. inversa)

Salida 2 - no utilizadaSalid
a 1

+ - + -

SirenaDiodo

Ejemplo de conexión

Diodofinal de línea(pol. inversa)
Diodofinal de línea(pol. inversa)
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RP1r-Supra Instalación
los circuitos de salida, favoreciendo de esta manera la compatibilidad con instalaciones ya existentes que utilicen el criterio de supervisión clásico mediante elemento EOL resistivo.Gracias a esta posibilidad, la central RP1r-Supra puede ser utilizada para sustituciones o actualizaciones en instalaciones ya existentes, sin necesidad de variar la infraestructura o composición de las mismas. , para información 

Salida activada(polaridad directa)

+
-

Resistenciafinal de línea6K8

Salida en reposo(polaridad inversa)

Sentido de circulaciónde la corriente

+
-

Resistenciafinal de línea6K8SirenaDiodo

SirenaDiodo
Sentido de circulaciónde la corriente

Salida 2 - no utilizadaSalid
a 1

+ - + -
Resistenciafinal de línea6K8

SirenaDiodo Resistenciafinal de línea6K8

Ejemplo de conexión

En estado de reposo, la central inyecta en las salidas una señal 

misma no están correctamente polarizados, o la resistencia no es del 
En modo de salida activa, la señal inyectada tiene polaridad directa. En este caso, la correcta polarización de los elementos conectados 
mismos, siendo residual el valor de corriente que circula a través de 



31http://www.honeywelllifesafety.esHLSI-MN-103 v.07 Manual de usuario

RP1r-Supra Funcionamiento

En esta sección se describen las diferentes funciones accesibles a través del panel frontal de la central de extinción RP1r-Supra, y pretende servir de ayuda al usuario en la comprensión de la información que los diferentes indicadores de estado de la central proporcionan.
El panel frontal de la central de extinción RP1r-Supra, proporciona todos los indicadores requeridos por la normativa para permitir al usuario disponer de información acerca del estado del sistema y, mediante la llave de usuario adecuada, el acceso a diferentes funciones conformes con los requerimientos de los estándares aplicables.
Los  indicadores de estado del sistema ocupan la mayor parte de 
grupos:Indicadores correspondientes a la sección de la central encargada de la gestión de la secuencia de extinción.Indicadores de estado correspondientes a la sección de la central encargada de la gestión de supervisión y detección de las alarmas e incidencias.  para mayor información.
Las , mediante las cuales el usuario interacciona con las diferentes opciones disponibles en la central de extinción, se encuentran agrupadas principalmente en el lado derecho del panel frontal.Adicionalmente la central dispone de una # #$ % & para habilitar o bloquear el acceso a las teclas de función.  para mayor información.

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

OFF

Z1
Z2
Z3

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

Z1
Z2
Z3

ON

OFF

FIRE

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo
Alimentación

Zumbador
Sí/No

SilenciarSirenas
Paro
Baja

Flujo

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Espera

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión
Cto.Supervisión

Manual
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Alarma/Avería
Disparo

Normal

Z1
Z2
Z3

ON

OFF

FIRE

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo
Alimentación

Zumbador
Sí/No

SilenciarSirenas
Paro
Baja

Flujo

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Espera

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión
Cto.Supervisión

Manual

12
13
14
15
16

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

El  interno es el dispositivo acústico utilizado para alertar al usuario de las posibles incidencias que el sistema haya detectado, permitiendo tomar acciones inmediatas al respecto. Dependiendo del tipo de evento, el zumbador se activa con diferentes patrones de sonido.
La tecla “Silenciar zumbador” SilenciarZumbador  se utiliza en esos casos para silenciar el zumbador interno.'( )( * + , -. /0 0 . 12 /3

Los LED del panel frontal constituyen el principal medio para conocer el estado del sistema. Esto supone que cualquier información susceptible de ser mostrada, de acuerdo con los requerimientos de la normativa, se visualizará de forma clara y concisa a través de los mismos.
El grupo de leds situado en la zona derecha del panel frontal, comprende los indicadores y teclas correspondientes a la sección de la central encargada de gestionar la detección. Indicadores de estado de zonas Indicador de alarma en el sistema Indicador de zona anulada Indicador de zona en pruebas Indicador de central en servicio
 Indicador de fallo por deriva a tierra Indicador de sirenas anuladas Indicador de fallo en la alimentación principal
 Indicador de teclado habilitado (acceso a nivel 2) Indicador de sirenas silenciadas Indicador de evacuación disparada Indicador de retardo de sirenas Activado/Desactivado Indicador de zumbador silenciado

12345678910111213141516
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El grupo de leds situado en la zona izquierda del panel frontal, comprende los indicadores y teclas correspondientes a la sección de la central encargada de gestionar la extinción. Indicador de secuencia de extinción iniciada
 Indicador de estado de la señal para disparo de extinción Indicadores de modo de funcionamiento de la central Reservados Indicador de estado de la secuencia de extinción Indicador de disparo manual activado
 Indicador de baja presión por pérdidas de agente extintor Indicadores de estado del circuito de supervisión (paro / espera) Indicador de puerta de la central abierta Indicador de incidencia en el dispositivo de extinción Indicador de incidencia en el circuito de extinción Indicador de extinción en modo sólo manual

12
34567891011121314

Z1
Z2
Z3

ON

OFF

FIRE

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo
Alimentación

Zumbador
Sí/No

SilenciarSirenas
Paro
Baja

Flujo

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Espera

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión
Cto.Supervisión

Manual

6

11

7

12

8

13

9

14

10

2

3

4

5

1
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Las teclas de función disponibles en el panel frontal de la central, son el medio a través del cual el usuario puede interactuar con el dispositivo. La mayor parte de ellas sólo estarán habilitadas para el nivel de acceso 2.

 Anular/habilitar sirenas (sólo nivel 2) Activación manual de la señal de evacuación (sólo nivel 2) Activar/desactivar retardo previo a activación de las sirenas (sólo nivel 2) Silenciar zumbador (nivel 1 - siempre disponible) Rearme de la central (sólo nivel 2)
 Llave para habilitar/anular el acceso al teclado (acceso a nivel 2)

1234567891011

OFF

Z1
Z2
Z3

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

1

6

2

7

3

8

4

9

5
AveríaGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGenGeneraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraerallllllllllllllllllllllllllllll

FalFallolo
AveríaAlimentaciónciónciónciónciónciónciónciónciónciónAuxiliar

TierraFallolo
SirenassFallo/Anuladasasasas

FalloloSistemaaa

AlimAlimentaciónciónciónciónciónciónciónciónciónción

OFF

Z1
Z2
Z3

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas
10

11
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Dependiendo del nivel de acceso utilizado, la central habilitará o mantendrá inhabilitadas determinadas funciones.< => ? @ A Accesible en todo momento, mientras la central esté en funcionamiento.No requiere ningún tipo de intervención adicional para su activación..Sólo permite silenciar el zumbador interno de la central y el test de leds.La pulsación de cualquier otra tecla, asignada a un nivel de acceso diferente, provocará que la central active brevemente el zumbador y el led TecladoTest Leds (3 seg.)< => ? @ B Accesible mediante la acción de la llave para desbloquear el teclado.Permite el acceso a la mayor parte de funciones disponibles en el panel frontal (teclas de función y zonas).Se indica mediante la activación del led TecladoTest Leds (3 seg.)

introducción de la siguiente secuencia de teclas:Presione, y mantenga pulsada, la tecla TecladoTest Leds (3 seg.)

Sin dejar de presionar la tecla TecladoTest Leds (3 seg.) , introduzca la secuencia de teclas Z1, Z2, Z2, Z1< => ? @ C Accesible cerrando el jumper “PROG” ubicado en el interior de la central.

“Selector de modo” Automático
Anulado

Manual
 e indicados mediante el correspondiente led frontal y la activación del contacto de modo de funcionamiento asociado.La selección del modo de funcionamiento sólo puede llevarse a cabo desde el D => ? @ B y sólo accediendo al mismo mediante la llave de desbloqueo.

La central procesa cualquier alarma de las zonas o de los pulsadores auxiliares e inicia el proceso de extinción de forma automática, de acuerdo a las condiciones y retardos 
Automático
Anulado

Manual

La central procesa cualquier alarma de las zonas, activando las sirenas y los estados correspondientes, pero la ejecución de la extinción sólo puede ser llevada a cabo desde el pulsador de disparo manual auxiliar o desde el pulsador conectado a la Zona 3 si ésta se E F GH I J K L M J N O J P Q.Equivalente al modo R J N O J P, pero NO permite la activación de las salidas de extinción, ni de forma automática ni manualmente.

RS-232 AUX-MODRS-232
PROG-BAT+ BATTERY FUSE EARTH+PSIN-

S T U V W X V Y WZ[ \ ] V̂ \ _ \à U b c d U V X bẀ a ] \ _ be\ W a \ ]
f g h i j k l m i n op q r s t u v w

x̀ [ y z \{V y X a V U bS T U V W X V Y WS T U V W X V Y Wx̀ [ y z \S T U V W X V Y W|b ] b e\ W a \ ]
} ~ � � � � � e\ W a \ ]�� ���� � � � � � � � � � � �� � � � � � �� � � � � ���   �¡¢ £ ¤   �¥ � ¦ �§̈ © ¦ �ª y [ « V Y W¬®̄ ° ± ²³ ²́ µ�� �� ¬®̄ ° ± ²³ ²́ µ |[ y x V X V b]̀ \ y c \x̀ [ y z \¶[ W [ y \ ]·\ ] ] bx̀ [ y z \¹̧ º» ¼ ½ ¾¿ À º Á ½à T V ] V \ yÂ V [ y y \ ·\ ] ] b |V y [ W \ « ·\ ] ] b ÃÄÅ Æ Ç È É È Ê·\ ] ] b |V « U [ c \

Ẁ a ] \ _ \ª y a [ Ë \ S x \ X a \ X V Y WÌ Í Î Ï Ð Í|V ] [ W X V \ yÂ [ X ] \ _ bÑÒ Ê Ó Ô Ò É Ê Z[ U \ y _ b Õ Ö × Ø ÙÚ Û Ü ÝÜ ÞÜ ß�� �� ¬®̄ ° ± ²³ ²́ µà á â ã ¹̧ º» ¼ ½ ¾¿ À º Á ½ä a c Ë \ _ b y|z Ã å bæ çæ è è |V ] [ W X V \ y |V y [ W \ «
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Automático
Anulado

Manual

éê ëê ì íî ïð ñò ó ò ô õ ð ö

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Servicio”  en verde
Alarma/Avería
Disparo

Normal Zumbador en ÷ ø ùú û ü øý

NANCCom
ún þ ü ÿ ø� þ �ý

Automático
Anulado

Manual
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En caso de alarma en una de las zonas, la central entra en modo de extinción preactivada. El comportamiento de la misma en esa situación es el siguiente:

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Servicio”  en verde
Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado.  lento (1 Hz)

NANCCom
ún þ ü ÿ ø� þ �ý

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Led “Alarma” iluminado de forma 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Leds de estado de zonas indicando “Alarma” en zona correspondiente. en caso de alarma de detector / Activado  en caso de alarma de pulsador

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN     “Activado”: 
  RELEASED:

Si parámetro þ ü ÿ ø� þ � þ ÷ con frecuencia lenta (1 Hz), una vez . Será posible silenciar las sirenas pulsando la tecla “Silenciar sirenas” 
SilenciarSirenasanular el retardo en cualquier momento pulsando la tecla “Retardo Si/No” RetardoSí/No , de manera que las sirenas se activarán inmediatamente.
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Por defecto, la central activa el proceso de extinción cuando se da una coincidencia de alarmas en las zonas 1 y 2 o si se ha activado el pulsador de disparo manual (sólo en modo de funcionamiento automático o manual). En dicha situación, el estado de la central es el siguiente:

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Servicio”  en verde
Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado.  lento (1 Hz)

NANCCom
ún þ ü ÿ ø� þ �ý

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Led “Alarma” iluminado de forma 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Leds de estado de zonas indicando “Alarma” en zonas correspondientes. en caso de alarma de detector / Activado  en caso de alarma de pulsador

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN     “Activado”: 
  RELEASED:

Salidas sirenas 1 y 2 (SND1 y SND2) þ ü ÿ ø� þ � þ ÷ con frecuencia rápida (2 Hz)
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De forma adicional, se inicia la secuencia de extinción.
(consultar la sección , para información más detallada al respecto).

El indicador de secuencia de extinción iniciada se ilumina de forma 
El temporizador para el disparo de extinción (parámetro 

        � � �� � � �� � � � � � � � ��� � � � � � � � �
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ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Servicio”  en verde
Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado de forma 

NANCCom
ún þ ü ÿ ø� þ �ý

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Led “Alarma” iluminado de forma 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Leds de estado de zonas indicando “Alarma” en zonas correspondientes. en caso de alarma de detector / Activado  en caso de alarma de pulsador

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN     “Activado”: 
  RELEASED:

Salidas sirenas 1 y 2 (SND1 y SND2) 
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El indicador de secuencia de extinción iniciada iluminado de forma 
El temporizador para el disparo de extinción mantiene el valor de 00 seg. de forma 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Extinción realizada” iluminado de forma 
Circuitos de extinción: los relés de salida para activación de los solenoides del equipo de extinción, se þ ü ÿ ø� þ û durante el , por defecto 0 seg.)

estado de la central:
El temporizador para el disparo de extinción mantiene el valor de 00 seg. de forma 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Extinción realizada” iluminado de forma 
Circuitos de extinción: los relés de salida para activación de los solenoides del equipo de extinción, se �ú ÷ þ ü ÿ ø� þ û
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De acuerdo con lo indicado en la sección , es posible conectar a la central diferentes pulsadores externos auxiliares para facilitar el control de forma remota. ! "! # $% &' ( )* + ), ) -' . ( +* / ( 0 % ( &

Siguiendo las instrucciones indicadas en la sección , es posible la conexión de un pulsador auxiliar (opcional) que permitirá el disparo manual de la extinción (sólo cuando la central se encuentre en modo de funcionamiento 12 34 5 6 3 78 4  o 9: ;2 : <). La activación del pulsador manual en esta condición, provocará la entrada de la central en estado 1 8 3 7= : >4 .
mediante el parámetro  (consultar la sección , para información más detallada al respecto). El valor de dicho parámetro determinará el retardo entre la activación del pulsador de disparo manual y el inicio del proceso de extinción.Por defecto, en caso de disparo por pulsador manual, la central inicia el proceso de extinción de forma inmediata, independientemente del valor almacenado en el parámetro  (consultar la sección , para información más detallada al respecto).Con la central en modo 1 ;2 < : >4 , la activación del pulsador manual sólo provocará la activación del circuito de sirenas (condición de ?@ A : 8 3 7= : >4 ).BC DC E F GH I J K L MN N O P GQ R G S QT J Q U J V BC WC E X G K R U G P L H M N N O P GQ R G S Q ! "! Y $% &' ( )* + ), , ' . , + ( Z [ \ ]̂ _

Siguiendo las instrucciones indicadas en la sección , y de acuerdo con lo indicado en la opción con requerimientos 7̀a b 4 a 7 3 7= 4 > A @ A 3 A ; 8 7 c ; > A 2 @ d A ; 8 7: ), la central admite la conexión (opcional) de un pulsador de retención o espera (HOLD) que permitirá detener, de forma manual, la secuencia automática de extinción.Si el pulsador de espera (HOLD) se activa una vez la central ha iniciado la cuenta atrás (estado 1 8 3 7= : >4 ), los circuitos de sirenas pasan de frecuencia rápida a frecuencia lenta, se detiene la cuenta atrás para la extinción y se activa el contacto de salida correspondiente al modo e 1 ;2 < : >4 f (DISABLED).En caso que la activación haya sido iniciada mediante un pulsador de disparo manual, sólo será posible detener la cuenta atrás si la opción de retardo   , para información más detallada al respecto).La secuencia de acciones que se ejecutan en la central una vez accionado el pulsador de retención o espera (HOLD) es la siguiente:
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RP1r-Supra Funcionamiento
Mientras que la entrada correspondiente al pulsador se mantenga en estado activo, el temporizador de cuenta atrás para la extinción permanece 

NACom
ú n

NACom
ú n

Contacto DISABLED: 

Salidas sirenas 1 y 2 (SND1 y SND2) þ ü ÿ ø� þ � þ ÷ con frecuencia lenta (1 Hz)
La entrada HOLD es auto-rearmable. Al liberar el pulsador, la entrada abandona el estado activo y la cuenta atrás se reinicia.
de retención o espera,Es posible determinar si la entrada correspondiente al pulsador de disparo manual (pulsador auxiliar o de Zona 3) tiene prioridad sobre la entrada del 

, para información más detallada al respecto). ! "! g $% &' ( )* + ), . ( +* ), , / , + h , 0 i - ( Z j k \ l m _
Siguiendo las instrucciones indicadas en la sección , y de acuerdo con lo indicado en la opción con 7̀a b 4 a 7 3 7= 4 a b : @ : : n 4 @ 3 : >4 > A A 5 A @ d A ; 8 7: ), la central admite 
de extinción.

NACom
ú n

NACom
ú n

Contacto DISABLED: 

Salidas sirenas 1 y 2 (SND1 y SND2) �ú ÷ þ ü ÿ ø� þ � þ ÷ (silenciadas)
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proceso de extinción.  (consultar la sección  para información más detallada 
de forma automática ( o ý ÿ þ p ).
De acuerdo con lo indicado en la sección , la central dispone de diferentes circuitos de entrada supervisados para 
propia central. ! q! # r , s ( & ), t ( u ( . +, ' - v 0 Z ] \ w $ l x r r _

La entrada de baja presión permite que la central indique el estado de pérdida de agente extintor en las botellas contenedoras, a partir de los sensores que, a tal efecto, se hayan dispuesto en las mismas.La conexión de esta señal externa se llevará a cabo según lo indicado en la sección .
Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado de forma 

NANCCom
ún y z { | } ~� { � z

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Presión baja” 
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), la central 

La conexión de esta señal externa se llevará a cabo según lo indicado en la sección .De activarse esta entrada, la central tratará dicha condición como una alarma y llevará a cabo los siguientes cambios:
Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado de forma 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN     “Activado”: 
  RELEASED:

Salidas sirenas 1 y 2 (SND1 y SND2) 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Extinción realizada” iluminado de forma 
La activación de esta condición implica un rearme manual de la central. ! q! g r , s ( & ), . % , + � ( ( t -, + � ( Ẑ \ \ l \ $ x � _

Esta entrada supervisada permite indicar el estado de la puerta del recinto donde se encuentra instalado el sistema de extinción.La conexión de esta señal externa se llevará a cabo según lo indicado en la sección .
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automático, bloqueando el mismo si la puerta no está cerrada (parámetro , consultar sección  para más detalles).Modo solo informativo (por defecto):

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Puerta abierta” 
Modo de bloqueo temporal del proceso de extinción mientras la puerta de la central permanezca abierta. Si se da esta situación la central lo indicará de la siguiente forma:

Si la cuenta atrás para la extinción se hubiese iniciado, el temporizador de cuenta atrás permanecerá 
haya cerrado, la cuenta atrás se iniciará desde el principio.

Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado de forma 

NANCCom
ún y z { | } ~� { � z

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Puerta abierta” ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Espera” � z } { �  para más información), el led de � � � � � � � � � �� � � � � se utilizará para indicar si la salida de ventilador está anulada (led encendido) o habilitada (led apagado).
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RP1r-Supra Funcionamiento ! q!  x 0 � + ( ) ( ) - h - � ( &

De acuerdo con lo indicado en la sección , la central dispone de una entrada digital programable para conexión de un contacto externo, libre de potencial, con el objeto de poder controlar alguna de las funciones del panel desde un sistema externo de nivel superior. La conexión de esta señal externa se llevará a cabo según lo indicado en dicha sección.Las diferentes operaciones que la activación de dicho contacto puede llevar a cabo, vienen determinadas por lo indicado en el parámetro , accesible , para información más detallada al respecto).
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RP1r-Supra Funcionamiento ! �! # j 0 % & ( i - v 0 ), � * 0 ( '

Es posible anular la monitorización de cualquiera de las 3 zonas de detección pulsando simplemente sobre la tecla correspondiente a la zona afectada.Esta acción sólo está disponible desde el y ~� � � � de acceso.Al llevar a cabo esta acción, la central lo indica de la siguiente manera:

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN
Indicador de estado de la zona anulada,  en amarillo

Z1
Z2
Z3

ON

OFF

FIRE

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo
Alimentación

Zumbador
Sí/No

SilenciarSirenas
Paro
Baja

Flujo

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Espera

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión
Cto.Supervisión

Manual

Indicador de zona anulada 

Z1
Z2
Z3
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RP1r-Supra Funcionamiento�� �� � �� � �� � � �� �� �� � � � �� � � ��

Para anular el proceso de extinción, establezca la central en modo de funcionamiento “Anulado”. Para ello puede pulsar repetidamente la tecla “Selector de modo” Automático
Anulado

Manual
 hasta alcanzar el modo deseado, tal y como se indica en la sección . De esta manera quedará inhabilitada cualquier posibilidad de iniciar la secuencia de extinción, tanto de manera manual como automática.Esta acción sólo está disponible desde el � �  ¡ ¢ £ de acceso.La central, por su parte, lo indicará adecuadamente:

Automático
Anulado

Manual
Led de modo “Anulado” 

Relé de estado “Anulado” (DISABLED): �� �� ¤ �� � �� � � �� �� �� ¥ ¥ �¦ � � � ¥ §̈ © ª« ¬  ® ¯  °  ±  ²  ³́ © ² µ ± ª  ± ª© ¶ ·  « ³ ª«̧ ¹« °  ¯ ³« ® ² ¬ µ ² µ º ® « ª© ² ° µ ²́ © ² µ̄ µ ©̧ ² °  « ª« ³ ¬ «°  · ® « »© ® « °  µ ® · ® °« ¼ µ º ®½ ² µ ²  ± ª© ¶ ·  « ¯« ¬ ± µ ¾ ® ª«̧ ¹« °  ¯ ³« ® ² ¬ µ ² µ º ® « ª© ² « ¼ ¯ · « °© ³  ² °  ª« »© ® « °  µ ® · ® °« ¼ µ º ®  ® ¼ ·  ² µ̄ º ® ¿.Bajo este precepto, las sirenas sólo podrán ser anuladas cuando la central se encuentre en modo “Anulado” 
Automático
Anulado

Manual

.Para llevar a cabo esta acción, y desde el � �  ¡ ¢ £ de acceso, puede pulsar sobre la tecla “Silenciar sirenas” SilenciarSirenas .�� �� � À � �� � � �� ¦ ¥ �¦ � � � ¥

A diferencia de lo indicado en el apartado anterior, una vez activadas las sirenas, éstas podrán ser silenciadas (no anuladas) de forma temporal mediante la pulsación de la tecla “Silenciar sirenas” SilenciarSirenas , siempre desde el � �  ¡ ¢ £ de acceso.
SilenciarSirenas , permitirá restablecer el sonido en las mismas.
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De acuerdo con lo indicado en la sección ÆÇ È Ç É �  ¡ ¢ ¡ Ê Ë ¡ Ì Í Í ¡ Ê Î, será posible silenciar el zumbador de la central, incluso desde el � �  ¡ ¢ Ï  de acceso, pulsando sobre la tecla “Silenciar zumbador” SilenciarZumbador  mientras éste se encuentre activado.�� �� Ð �� � �� � � �� �� � Ñ � �Ò Å � � �� ¦ � Å Ó ¥ � � Å Ò � ¦ � Ô Õ �Ö � � � ×

 para más información), será posible anular/habilitar el equipo externo asociado a la central, mediante la pulsación prolongada (3 segundos) de la tecla “Retardo Si/No” RetardoSí/No .
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�� Ø� � �Ú � ¦ Û� ¥ � � � � ¦ � � � � Å ¥ �� ¥ � Ò � ¦ Ú � ¥ � ��

(consultar sección  para más detalles al respecto).
de forma  el led indicador del panel frontal, correspondiente al circuito afectado y, de forma adicional, se activarán el led y el contacto de 

Alarma/Avería
Disparo

Normal
Zumbador activado de forma 

NANCCom
ún � Î Ì Í Ü �  Ì Ë Î

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

en el sistema)
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Circuito extinción 1 1

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Posibilidad de rearme automáticoCircuito extinción 2 2Sirenas 1 5 SND 1

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Sirenas fallo/anuladas” Posibilidad de rearme automáticoSirenas 2 6 SND 2Extinción manual A

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Posibilidad de rearme automático
Extinción manual 2 B

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Posibilidad de rearme automático
Pulsador espera C HOLD MAN.REL.

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Espera”: Posibilidad de rearme automático
Pulsador paro D ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Paro”: Detiene la extinción. Requiere rearme manualZona 1 E Z1

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Posibilidad de rearme automático
Zona 2 Z2

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN
Posibilidad de rearme automáticoZona 3 G Z3

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN
Posibilidad de rearme automático
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Presión baja H LOW PRESS 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Posibilidad de rearme automático
I

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN
Posibilidad de rearme automático

Puerta abierta J DOOR OPEN 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Led “Cto. supervisión puerta abierta”: Posibilidad de rearme automático

ÝÞ ßàá â ã äå â æ ç æ ç è æ ã äé ê æ ç�� Ø� ¤ ë� � � � � � � �� �� À �¦ � � � ¥ � � ì� � � Å í� � � �� �� ¥

El led indicador de “Sirenas en fallo/anuladas” puede activarse por dos motivos:
en fallo/anuladas” se activará de forma 
existe un retardo programado para la activación de las sirenas, esta situación deberá indicarse mediante la activación de la condición de “Anulado”, por lo que la central activará el led de “Anulado” y, además, el led de “Sirenas en fallo/anuladas”. En este caso, de forma  (1 Hz).

RetardoSí/No Ç
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Para llevara a cabo un rearme de la central, es necesario acceder a la misma a través del � �  ¡ ¢ £ de acceso (consultar la sección Æ Ç È Ç É �  ¡ ¢ ¡ Ê Ë ¡ Ì Í Í ¡ Ê Î, para más información) y pulsar sobre la tecla “Rearme” Rearme . Esta acción provocará que la central se reinicie y que todas las entradas enclavadas se restablezcan,
desde el modo de programación de la central (consultar la sección , para información más detallada al respecto).îï ð ñï ü ýþ ô ù ÿ ô ù � � ú

Con la central en modo de reposo, y sólo desde el � �� � � � de acceso, es posible activar las sirenas, , para emitir una señal de evacuación.Para ello, mantenga pulsada durante, al menos, 3 segundos, la tecla “Silenciar sirenas” SilenciarSirenas .Esta acción activará las sirenas de forma intermitente, y el led indicador de “Alarma” se activará a su vez, para informar que se ha ejecutado una orden de evacuación manual.

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN Led “Alarma” iluminado de forma 
Salidas sirenas 1 y 2 (SND1 y SND2) îï ð ñï � 	ó 
 û ÷ó øó ÷ 


acceda a la central desde cualquier nivel de acceso (consultar la sección ��  � � �� � � � � � � � � � � � �, para más información) y presione de forma prolongada 
TecladoTest Leds (3 seg.) .Esta acción activará todos los leds indicadores del panel frontal, junto con el zumbador interno de la central, permitiendo saber si los elementos de información funcionan adecuadamente.
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caso particular de aplicación. � �� � � � � � � � � � �  (consultar la sección ��  � � �� � � � � � � � � � � � �, para más información).

través del display de 7 segmentos del panel frontal.
frontal adoptan las funciones necesarias para permitir el desplazamiento 
habilitadas para la navegación se iluminan para facilitar su localización.

TecladoTest Leds (3 seg.)
Avanza desde una opción o parámetro al inmediatamente posterior

SilenciarSirenas Retrocede desde una opción o parámetro al inmediatamente anterior
RetardoSí/No Incremento de un valor
SilenciarZumbador Decremento de un valor

Automático
Anulado

Manual

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

� � � � � �
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Retardo previo a extinción un tiempo de retardo previo a la descarga o activación de la extinción, denominado tiempo de preaviso o pre-descarga, variable de 00 a 60 seg., en intervalos de 5 seg.Retardo t para la extinción (valor por defecto: )
Duración de la descarga para circuito extinción 1

En el modo de introducción del valor, la posición del punto se utiliza para el cálculo del tiempo total:
(115 seg.) (215 seg.)

un tiempo de descarga o de inundación ( �  ! " # $% &) para los sistemas de extinción de baja presión.
05 a 295 seg. de 5 seg.' ' Circuito activado hasta rearme de la central (por defecto)

Retardo en caso de disparo manual En caso que el disparo de la extinción se produzca mediante la activación del 
retardo previo a la extinción.( ( Disparo para extinción inmediato (por defecto)01 Mismo retardo que activación por detector, 
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Disparo circuito extinción 2 Habilitar/inhabilitar disparo para circuito de extinción 2.( ( Anulado (por defecto)01 Habilitado
Repetición de extinción para determinar si el disparo de la extinción debe ser repetido.De activar esta opción, y en caso de no detectar la activación de la señal de ( ( Desactivada (por defecto)01 Activada
Prioridad pulsador espera (HOLD) Determina si el pulsador de espera (HOLD) tiene prioridad sobre el pulsador de disparo. ( ( Pulsador disparo (RELEASE) prioritario (por defecto)01 Pulsador espera (HOLD) prioritario
Indicación extinción realizada el led indicador del panel frontal.( ( Indicación tras retardo  (por defecto)01 Indicación sólo cuando entrada de baja presión (LOW PRESS) activada
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Condición coincidencia zonas Determina qué combinación de alarmas por zona debe darse para que la central ( ( Alarma en Z1 y Z2, o en Z3 (por defecto) 01 Alarma en cualquier zona (Z1 o Z2 o Z3), con extinción a una zona02 Cualquiera de las siguientes combinaciones, con extinción a dos zonas:(Z1 y Z2) o (Z1 y Z3) o (Z2 y Z3)03 Necesario todas las zonas en alarma (Z1 y Z2 y Z3)
Modo de Zona 3 Determina el modo de funcionamiento de la zona 3:( ( Z3 como pulsador (por defecto)01 Z3 como detector

en cualquiera de las 3 zonas, la central rearma la zona de manera automática esperando, alarma en la misma zona, ésta se indicará de forma inmediata. De lo contrario, una vez transcurridos los 10 minutos, la central reinicia el temporizador de ( (
01

�ï �ï ü �� ù �� ú ó 
 ) � ú ô 
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automáticamente de extinción y se requiere un rearme manual de la central para iniciar de nuevo el proceso de extinción.( (

01
Criterio para puerta abierta Determina cómo se comportará la central frente a una activación de la señal de puerta abierta ( *   + ,- & .).( ( Sólo indicación de la situación “Puerta abierta” (por defecto)01 Bloquea momentáneamente el proceso de extinción hasta que la puerta se cierre

Determina la función asignada a la entrada digital ( * $/ $ # ! 0 1 .):( ( Reset o rearme remoto (por defecto)01 Evacuación02 Silenciar sirenas03 Activar/anular retardos04 Silenciar zumbador
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Modo activación sirenas Determina cuándo deben activarse las sirenas:( ( Sirenas se activan en estado preactivado (por defecto)01 Sirenas se activan en alarma o activado
Modo salida sirenas 2 Por defecto, el circuito de sirenas 2 funciona de forma equivalente a Sirenas 1 (sonido intermitente), y su frecuencia depende del estado de la central.( ( Sirenas 2 intermitente igual que Sirenas 1 (por defecto)01
Indicación sirenas anuladas Determina el estado del led “Sirenas anuladas” durante el retardo de sirenas:

deberá indicarse como una desconexión.( ( Iluminado durante retardo de sirenas (por defecto)01 Apagado durante retardo de sirenas.
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Modo en cortocircuito

   

Determina el tipo de indicación en caso de detección de cortocircuito en alguna zona: ( (

(por defecto)01 Cortocircuito indica alarma  
Modo de supervisión entradas la supervisión de las entradas:

00 EOL resistivo( 3 EOL capacitivo (por defecto)
Modo entrada señales de espera ( 4  0 5) y paro ( 6 7  + #) Permite seleccionar el modo de funcionamiento de los pulsadores conectados a las entradas de espera ( 4  0 5) y paro ( 6 7  + #):( ( Normalmente abierto -NA- (por defecto)01 Normalmente cerrado -NC-
Modo entrada baja presión ( 8  9 : + & � �) Permite seleccionar el modo de funcionamiento del contacto de señal conectado a la entrada de baja presión ( 8  9 : + & � �):( ( Normalmente abierto -NA- (por defecto)01 Normalmente cerrado -NC-; 0  9 : + & � �) Permite seleccionar el modo de funcionamiento del contacto de señal conectado ; 0  9 : + & � �):( ( Normalmente abierto -NA- (por defecto)01 Normalmente cerrado -NC-
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Modo entrada señal de puerta abierta ( ,- & . *   +) Permite seleccionar el modo de funcionamiento del contacto de señal conectado a la entrada de detección de puerta abierta ( ,- & . *   +):( ( Normalmente abierto -NA- (por defecto)01 Normalmente cerrado -NC-
Modo entrada digital externa Permite seleccionar el modo de funcionamiento del contacto de señal conectado a la entrada digital ( * $ / $ # ! 0 1 .):

00 Normalmente cerrado -NC-8 ! & . # + ! 5 ! - ! � ! ! & � # ! 5  ! < # $= ! 5  < > ! . 5  & 0 <  . # ! < #  � & ! 7 + &?( 3 Normalmente abierto -NA- (por defecto)8 ! & . # + ! 5 ! - ! � ! ! & � # ! 5  ! < # $= ! 5  < > ! . 5  & 0 <  . # ! < #  � & < $ & + + !?
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Retardo de sirenas de las sirenas. En caso de alarma de una sola zona, se dispone de ese tiempo 
las sirenas.Retardo t para la activación de las sirenas (valor por defecto: )

Rearme inhibido tras extinción un intervalo de tiempo programable, entre 0 y 30 minutos, desde que la central 
- - Rearme inhibido hasta finalizar extinción 

parámetro  (( ( Rearme permitido en cualquier momento (por defecto)De 01 a 30 (expresado en minutos)
Nivel fallo de tierra Determina el nivel de sensibilidad para indicar fallo de tierra:

00 Poco sensible( 3 Intermedio (por defecto)02 Muy sensible
Modo de supervisión salidas la supervisión de las salidas:

00 EOL resistivo( 3 EOL diodo (por defecto)
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seguir el siguiente procedimiento:Apague completamente la central, desconectando la alimentación 
Sitúe la central en el � �� � �  de acceso, cerrando el jumper “PROG” (consultar la sección ��  � � �� � � � � � � � � � � � �, para más información).Alimente de nuevo la central.
y sólo se mantendrán iluminados aquellos asignados a las funciones 
(ver tabla). Además, la central activará, de forma intermitente, el led 

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

Presione la tecla o teclas correspondientes a las funciones especiales 

TecladoTest Leds (3 seg.)

AB C D E FG H I J I D D E B G K L K L I M N OP E D K Q
Off al desaparecer la causa.

SilenciarSirenas

A B C D E F GH I J I D D E B G K L K L I M N O P E D K Q
Off

RetardoSí/No

AB C D E FG H I J I D D E B G K L K L I M N OP E D K Q

Off
SilenciarZumbador

Reactivación de sirenas con nueva alarma AB C D E FG H I J I D D E B G K L KL I M N O P E D K Q
Off

Z1
Z2
Z3

On AB C D E FG H I J I D D E B G K L K L IM N O P E D K QZ1
Z2
Z3
Z1
Z2
Z3 On AB C D E FG H I J I D D E B G K L KL I M N O P E D K Q

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN

RS TS U U V WX Y S Z V[ X \S T T[ ]S On ^ K H I J I D D E FG L I J_̀ O P K J H Ia I D J K L Bb c B J B I H C B H E O J I _ G D K̀ O E B K J K d I ebAB C D E FG H I J I D D E B G K L K L I M N O P E D K Q
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Para restaurar el valor por defecto de los diferentes parámetros de 

Sitúe la central en el f gh i j k  de acceso cerrando el jumper “PROG” (consultar la sección lm k m n gh i j i o p i q r r i o s, para más información).
TecladoTest Leds (3 seg.) .

TecladoTest Leds (3 seg.) , introduzca la siguiente secuencia, pulsando sobre las teclas de zonas, y siguiendo 

Z1
Z2
Z3

1
2 3

4

q r r i o s m
tu v wx y z {| y } ~ } ~ � } z {� � } ~



66http://www.honeywelllifesafety.esHLSI-MN-103 v.07 Manual de usuario

RP1r-Supra�� �� � �� �� � �� � � � � �

llegase a activarse.

La central dispone de funciones que permiten monitorizar y visualizar los valores que se desprenden de la supervisión de los diferentes circuitos.Estas funciones de monitorización son sólo accesibles desde el f gh i j p i q r r i o s k (consultar la sección lm k m n gh i j i o p i q r r i o s, para más información).�� �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �

Para acceder a las funciones de monitorización de la central, deberá seguir el siguiente procedimiento:Sitúe la central en el f gh i j k de acceso, cerrando el jumper “PROG” (consultar la sección lm k m n gh i j i o p i q r r i o s, para más información).
Pulse sobre la tecla “Evacuación” Evacuación(3 seg.)  para acceder al modo de monitorización.El led correspondiente a la tecla “Evacuación” parpadea, y las teclas habilitadas para la navegación se iluminan para facilitar su localización.
valor asociado, se muestran a través del display de 7 segmentos del panel frontal, de forma alternada.Navegue por los diferentes parámetros monitorizados mediante  las 

TecladoTest Leds (3 seg.)  y “Silenciar sirenas” SilenciarSirenas .Para abandonar el modo de monitorización, pulse de nuevo sobre la tecla “Evacuación”.

ExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

CENTRAL DE EXTINCIÓN
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Los diferentes parámetros que la central supervisa y que son accesibles a través del modo de monitorización, son los siguientes:
Nivel de fuga a tierra

lo incrementarán (máx. 199). El valor de equilibrio se encuentra entre 99-100.
Circuito de sirenas 1

Circuito de sirenas 2

Circuito de extinción 1

Circuito de extinción 2

El display muestra el valor monitorizado  correspondiente a la resistencia 

cálculo del valor total:      
       �� ��  ¡¢ £ ¤ ¥ ¦¢ §̈ £ ©¢ £ ª § ¥ «¢ £̈ ¬̈ ¦ ©¢ «¢ « ©̈¢ ¬  ª¢ § ® ¥̄  ° ¬± £ ° ¦¢ ª  ¬̈̈ ¬ £̈ ¬ ª  «¢ £  ¦ ¥̈̄ ¬ ª § ¥ ¦² ª  ¦  ® ¥̈ ¦ ©¢ «¢ « £̈² ³̈ § ¤  £  ° ¬ ³¢ § « ¢ «¢ £̄́ ¢ ¬ « ¬̈ £ ¥ «¢ §̈ £µ
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RS-232 AUX-MODRS-232
PROG-BAT+ BATTERY FUSE EARTH

EOL EOL EOL EOL EOL EOL EOL EOL EOL EOL EOL

EOL

EOL

EOL

+ -+
-

+ -+
-

+ -+
-

4 5 6 A B C D E F H
I

J
K

7
8

9
10

11
12

+PSIN-

Circuitosextinción Alimentaciónauxiliar PulsadoresexternosSirenas Zonas

Alarmas técnicas

Relés modo· Anulado· Manual· Automático

Relés estado· Preactivo· Activo· Extinción

Entrada digital
Relé averíaExtinciónRealizada

Automático
Anulado

Manual

PreactivadoActivado

AveríaCircuitoExtinción
ExtinciónAvería

ExtinciónSoloManual

DisparoManual

Cto.

Puerta Abierta

Presión
Activo

Paro
Espera

Baja
Flujo

Presión
Supervisión
Cto.Supervisión

Servicio

Alarma

AveríaGeneral

Fallo
AveríaAlimentaciónAuxiliar

TierraFallo
SirenasFallo/Anuladas

FalloSistema

Anulada
Prueba

Evacuación

Rearme
Silenciar

TecladoTest Leds

Retardo

(3 seg.)

(3 seg.)

Z1
Z2
Z3

Cto.Supervisión

FIRE

Alimentación

Zumbador
Sí/No

ON

OFF

SilenciarSirenas

Conector fuente alimentación
Jumper inhibición supervisión tierra

Jumper acceso nivel 3
Puertos comunicación RS-232
Puerto comunicación auxiliar I2C

1 2
4 5 63

1
2
4
5
6

3

7
8

87
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Construcción: Central compacta de construcción modular, compuesta por una base de montaje metálica junto con un chasis de soporte para la electrónica y una tapa frontal de plástico.Dimensiones (H x W x D): 353 x 381 x 123 mm4 Kg / 9,3 Kg
Entradas de cable: Aberturas pretroqueladas de 20 mm (15 en la parte superior y 8 en la base posterior)

2 y 2,5 mm2.
Clase AEn interiores, de -5ºC a +40ºCHumedad relativa: máx. 95%Grado de protección: IP30

Indicadores de estado: Dispone de 38 indicadores LED para ofrecer información acerca de:
estado secuencia extinción, sirenas silenciadas, zumbador silenciadoIndicadores de zona: 6 indicadores LED para estado de las zonas de detección (2 indicadores por zona / 3 zonas)Controles: 10 pulsadores para las siguientes funciones:Anulación/prueba de zonas, test LEDs, anular/habilitar sirenas, silenciar zumbador, evacuación manual, retardo sirenas, rearme central, selección modo funcionamientoControl de acceso: Llave para acceso a nivel 2 (bloqueo teclado) y jumper interno para acceso a nivel 3 (programación)Zumbador: Zumbador interno para indicaciones acústicas, con SPLmin
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Zonas de detección: 3 zonas independientes:2 zonas para detectores convencionales
Circuitos de sirenas: 2 circuitos de salida supervisados para sirenas (2 x 250 mA)Circuitos de extinción: 2 circuitos de salida supervisados para activación de equipos de extinción (2 x 1 A)Relés auxiliares de salida: 7 contactos de salida para las siguientes funciones:

3 relés de estado extinción (Activada, Preactivada, En curso)3 relés de modo funcionamiento (Anulado, Manual, Automático)Contactos auxiliares de entrada: 7 circuitos de entrada supervisados, para las siguientes funciones:2 para conexión de pulsadores de disparo de extinción manual ( ¶·̧ ¹ · º »¼ º¼ · ½ ¼ )1 para conexión de pulsador de espera ( ¾¿ º À)1 para conexión de pulsador de paro de emergencia ( Á Â ¿ Ã Ä)
Entradas digitales:

maxReloj interno: CR2032)Registro de eventos: Histórico con capacidad de almacenamiento para los últimos 1000 eventos, accesible mediante softwareComunicación: 4 puertos internos:
1 puerto serie I2C

Clase 1 (requiere conexión a tierra)Alimentación principal:Potencia máx.: 65 WConsumo en reposo: 125 mA
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Alimentación emergencia:
Potencia máx. fuente alim. emerg.: 2,4 A (65 W)300 mA
Capacidad carga contactos de salida:
Conforme a: 1134-CPR-045
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RP1r-Supra Central de extinciónMódulo de comunicación serie RS-232

Módulo de 4 relésMódulo interface para integrar la central RP1r-Supra en un sistema ID
OPC-RP1r Estándar de servidor OPC para integración de la central RP1r-Supra en un sistema SCADA (con cliente OPC)
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